[bookmark: _Toc22364][bookmark: _Toc17663][bookmark: _Toc13691][bookmark: _Toc24541][bookmark: _Toc11445][bookmark: _Toc217446094][bookmark: _Toc31903] 富顺县中医医院
 同心院区住院楼顶热水管道保温层更换维修项目
采购需求
一、项目概述
[bookmark: _Toc217446095]本项目为富顺县中医医院同心院区住院楼顶热水管道保温层维修，原热水管道保温层已经损坏，现对热水管道保温层进行更换维修。
二、拆除施工内容：
1、 [bookmark: _Toc20805][bookmark: _Toc31188][bookmark: _Toc13830][bookmark: _Toc7061][bookmark: _Toc1157][bookmark: _Toc11415]拆除及建渣处理：拆除原有破损的热水管道保温层，拆除的建渣,成交商自行搬离医院进行安全处理。
2、 安装：拆除的保温层进行重新安装新保温层。
住院楼楼顶热水管保温材料清单
	热水管道保温层安装工程清单

	序号
	名称
	热水管道规格
	单位
	数量
	综合单 价
	合计
	备注

	1
	热水管道保温层
	DN60
	米
	70
	
	
	热水管道外表上铺设硅酸铝耐火陶瓷纤维针刺毯保温层厚度60mm。保温层外表做60丝的铝板包裹，铝板接口为双扣。

	2
	热水管道保温层
	DN90
	米
	110
	
	
	热水管道外表上铺设硅酸铝耐火陶瓷纤维针刺毯保温层厚度60mm。保温层外表做60丝的铝板包裹，铝板接口为双扣

	3
	热水管道保温层
	DN140
	米
	320
	
	
	热水管道外表上铺设硅酸铝耐火陶瓷纤维针刺毯保温层厚度60mm。保温层外表做60丝的铝板包裹，铝板接口为双扣

	注：1、施工方法，热水管道外壁包装硅酸铝耐火陶瓷纤维针刺毯保温层，外包铝板，如下图。
2、热水管道的保温层安装，涉及管道弯头、三通、分支管道等情况，据现场实际情况进行保温安装，应保证保温层有6cm厚，不得减小保温层厚度。



[image: C:\Users\HP\Desktop\同心院区住院楼热水管道保温材料更换维修\QQ20241122-092222.png]

三、项目技术要求
1、质量要求：按采购人提供的图纸示意图，施工的相关要求，据实际现场情况安全拆除、更换及维修。
三、报价要求：
[bookmark: _GoBack]本项目为固定综合单价合同，报价须附已组价清单,维修工程为总包工程，不涉及增减量。
四、安全责任：
拆除、安装工程在施工、运输等整个工程活动期间，所有安全责任均由施工方负责。
五：现场查看，投标报名资格：
1、现场施工现场复杂，需现场查看。现场统一勘察时间：2024年 11 月 29  日  10  时。
2、供应商应按上面的时间进行到现场勘察，不到现场勘察的供应商不得对该项目进行投标。
地点：富顺县中医医同心院区综合办公室（二）签到，统一到现场勘察。
联系人：洪先生18990072448                    
[bookmark: _Toc2076][bookmark: _Toc24400][bookmark: _Toc1573][bookmark: _Toc3120][bookmark: _Toc4701][bookmark: _Toc16486]四、商务要求
1、工期要求：10天，自甲方通知进场之日起计算。本工程工期不得延误，工期每延后一天，处以100元/天罚款。如果乙方无故拖延工程超过完工日期15日，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方赔偿一切损失。
2、付款方式：工程竣工验收后支付95%,余5%一年后支付。
2、服务要求：按相关规范及合同约定进行质保及售后服务。
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